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24-150 Nateczow

Dotyczy: Ocena biezaca jakosci wody na ptywalni ZL Uzdrowisko Nateczéw Atrium

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 416), § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach
(tj.Dz.U.z 2022, poz. 1230) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Putawach
stwierdza, ze woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, woda w niecce
basenowej oraz woda w niecce jacuzzi ptywalni krytej Atrium przy ul. Grabowej 1A w
Nateczowie pochodzaca z indywidualnego ujecia wody Zaktadu Leczniczego ,Uzdrowisko
Nateczéw” S.A. w Nateczowie spetnia wymagania, okreslone w zatacznikunr 1inr 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 1230).

Biezacej oceny dokonano na podstawie sprawozdan z badan wody sporzadzonych przez
Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP ul. Mochtyriska 65,
03-289 Warszawa (data wptywu: 25.11.2025+.):

-L/0/01/2025/886/FM/1 zdnia 17.11.2025 r. - punkt pobrania: przy schodach - niecka
basenowa wyposazona w urzadzenia wytwarzajace aerozol;

-L/0/01/2025/886/FM/C/2 z dnia 20.11.2025 r. - punkt pobrania: kurek czerpalny
systemu cyrkulacji - woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;

- L/0/01/2025/886/FM/C/3 z dnia 20.11.2025 r. - punkt pobrania: jacuzzi przy basenie;
-L/0/01/2025/886/FM/4 z dnia 20.11.2025 r. - punkt pobrania: cze$¢ przeznaczona do
ptywania - niecka basenowa wyposazona w urzadzenia wytwarzajace aerozol;

- L/0/01/2025/886/M/C/5 z dnia 24.11.2025 r. - punkt pobrania: kurek czerpalny systemu
cyrkulacji - woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;

- L/0/01/2025/886/M/C/6 z dnia 24.11.2025 r. - punkt pobrania: jacuzzi przy basenie.
Badania zostaty wykonane w ramach kontroli wewnetrznej.

Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 11 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(tj.Dz.U.z2022r., poz. 1230) zarzadzajacy ptywalnia informuje w komunikacie o ostatniej
ocenie jakosci wody na ptywalni, dokonanej przez panstwowego inspektora sanitarnego,

a komunikat umieszcza na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla
kapiacych sie oraz na stronie internetowej jesli taka strona jest prowadzona.

Maria Wojtyto
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Putawach
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Putawach

al. Krolewska 19 | 24-100 Putawy

tel.: +48 8188648 91

adres e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczen: AE:PL-10760-33946-RCSVF-20

Klauzula informacyjna znajduje sie na stronie internetowej PSSE
w Putawach: www.gov.pl/web/psse-pulawy/klauzula-
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